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Componente: Rede Periodo: De 01/07/2026 até 31/07/2026

Valores médios do Sistema Geral de Distribuicéo

%) o pH Turbidez Cor Aparente Cloro Residual Livre Cloro Residual Combinado Coliformes Totais
""EJ <Z( (Maximo 5,0 UT) (Méaximo 15 mg Pt-Co/L) (Minimo 0,2 mg CI2/L) (Minimo 2,0 mg CI2/L) (Auséncia em 100 mL)
07 2026 6,2 0,25 4 1,31 0,80 Ausente

* Valores médios do sistema geral de distribuicdo de Porto Alegre, que compreende 0s seguintes sistemas:SAA - Belém Novo, SAA - llha da
Pintada, SAA - Menino Deus, SAA - Moinhos de Vento, SAA - S&o Jodo, SAA - Tristeza

Amostras analisadas e valores médios por Sistema

pH Turbidez Cor Aparente Cloro Residual Coliformes Totais
(Méximo 5,0 UT) (Méximo 15 mg Pt-Co/L) (min. 0,2 mg CRL/L ou >2,0 mg CRC/L) | (Auséncia em 100 mL)
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SAA - Belém Novo 07 | 2026| 155 181 181 6,3 155 181 181 0,50 155 181 181 3 155 181 181 1,51 0,64 155 181 180 A
SAA - llha da Pintada 07 | 2026 10 21 21 6,4 10 21 21 0,45 10 21 21 3 10 21 21 1,43 0,33 10 21 21 A
SAA - Menino Deus 07 | 2026| 229 260 260 6,2 229 | 260 260 0,45 | 229 260 260 4 229 260 260 0,74 1,65 229 260 254 A
SAA - Moinhos de Vento 07 | 2026| 119 138 138 6,2 119 138 138 0,55 119 138 138 5 119 138 137 1,27 0,89 119 138 133 A
SAA - Sdo Jodo 07 | 2026| 216 235 235 6,1 216 | 235 235 0,55 | 216 235 235 5 216 235 235 1,48 0,67 216 235 233 A
SAA - Tristeza 07 | 2026| 43 55 55 6,2 43 55 55 0,45 43 55 55 3 43 55 55 1,45 0,61 43 55 55 A

Legenda:

Coluna "Média CT": A = Ausente, P = Presente
Cloro Residual: CRL = Cloro residual livre, CRC = Cloro residual combinado.

Nota: O teor minimo de Cloro Residual na agua potavel a ser atendido, segundo a legislacéo, devera ser de 0,2 mg CI2/L para o Cloro Livre ou de 2,0 mg CI2/L para o Cloro Residual Combinado. No que se refere ao
processo de desinfeccdo, o0 DMAE faz uso de processos alternativos de desinfeccdo, com diéxido de cloro, permitido pela legislagéo. A eficiéncia desta medida é comprovada por meio da inativagdo microbioldgica,
verificada pela auséncia de coliformes totais.




